
Elbert Raben
Product Manager IT-Solutions



Nederlandse Praktijk Richtlijn: NPR 5313
Computerruimtes en datacentersComputerruimtes en datacenters

Elbert Raben
Commissielid werkgroep: Klimaatbeheersing



Onderwerpen

• Voorstellen 

• Aanleiding totstandkoming normcommissie

• Scope en criteria duurzaamheid, beschikbaarheid en beveiliging

• Nederlandse Praktijk Richtlijn

• Internationale ontwikkelingen



Normalisatie instituut en haar taak

Afspraken tussen partijen over de specificaties 
van een product, dienst of bedrijfsproces.

NEN draagt zorg voor de ondersteuning 
en uniformiteit bij normalisatie in Nederland.

Het NEN werkt in Europees (CEN, Cenelec en ETSI) 
en wereldwijd (ISO en IEC) verband.

Normalisatie activiteiten worden uitgevoerd door normcommissies.

NEN:
285 medewerkers in dienst.
1400 commissies met ruim 7000 leden.



Aanleiding 

Het stellen van eisen aan een computerruimte of datacenter is een
ontwikkeling in een evoluerende markt, waarbij randvoorwaarden
dienen te worden gecreëerd om kwaliteit van werkzaamheden en 
beschikbaarheid, beveiliging en duurzaamheid van systemen tebeschikbaarheid, beveiliging en duurzaamheid van systemen te

kunnen garanderen. 



Omdat het bouwen en inrichten, in samenhang en integraal, van meerdere 
systemen en installaties voor computerruimtes en datacenters, een 
specialisme is.

Wordt door de normcommissie NC 381888 ‘Computerruimtes en Wordt door de normcommissie NC 381888 ‘Computerruimtes en 
datacenters gewerkt aan de ontwikkeling van een Nederlandse 
praktijkrichtlijn.

De NPR 5313:
Ontwerpen, bouwen en inrichten van computerruimtes en datacenters



Oorzaak – gevolg in tijd uiteengezet

November 2005; Presentatie bij congres
Oktober 2006; 1e vergadering met 7 geïnteresseerde partijen
September 2007;   Oprichting normcommissie met 10 leden

2008 ;   “Naar de start blokken”
Start ontwikkeling Nederlandse Praktijkrichtlijn

2009:     “Uit de start blokken”
Schrijven Nederlandse PraktijkrichtlijnSchrijven Nederlandse Praktijkrichtlijn

Tot nu;
- Normen inventarisatie
- Scope en definitie bepaald
- Werkwijze vastgesteld
- Werkgroepen ingericht
- Structuur ontwikkelt
- Internationale afstemming



Samenstelling normcommissie

Evenwichtig draagvlak door brede vertegenwoordiging;

• Eindgebruikers / overheid (5)
• Ingenieursbureaus (2)• Ingenieursbureaus (2)
• Leveranciers van verschillende werkvelden (15) 
• Systeem integrators (3)

Sprekers tijdens plenaire bijeenkomsten vanuit diverse expertises
(VMWare, AMD, Sun, SenterNovem, EMC expert)



Grensoverschrijdende activiteiten

NNI is nationaal, maar werkt in Europees en wereldwijd 
verband.

NEN is in Nederland actief
Cen, Cenelec en ETSI zijn Europees
ISO en IEC zijn wereldwijd

Ontwikkelingen op Nationaal gebied
Ontwikkeling EN norm computerruimtes

Ontwikkelingen op Europees niveau
CLC/BTWG 132-3 "Green Data Centers“

Nederland loopt voor en bepaalt nu de koers!



Op Europees niveau: CENELEC TC215/WG3 ‘Facilities and 
infrastructures’
Nederland loopt ruim 2 jaar voor op de in 2009 gestarte standaardisatie 
op het gebied van computerruimtes endatacenters bij CENELEC, het 
Europese standaardisatie instituut voor elektrotechnische producten, 
systemen en installaties.



Op 24 juni 2009 hebben vertegenwoordigers van de Nederlandse 
normcommissie NC 381888 ’Computerruimtes en datacenters’ 
deelgenomen aan de in Frankfurt gehouden kick-off bijeenkomst van 
de CENELEC TC 215 WG 3

'Facilities and infrastructures'. Als resultaat is de Nederlandse 
structuur van de NPR 5313 de basis geworden voor één of 
meerdere te ontwikkelen Europese publicaties, waarschijnlijk 
aangeduid als CLC/TR 50600-series.



• Bouwconstructie
• Apparatuurbehuizing
• Energievoorziening
• Klimaatbeheersinginstallatie

Inhoudelijke onderwerpen NPR 5313

• Klimaatbeheersinginstallatie
• Brandbeveiliginginstallatie
• Toegang beveiliginginstallatie
• Bekabelingsystemen
• Managementsysteem
• Bedrijfsvoering



Wat is een praktijkrichtlijn ?

- Richtlijn heeft een brede inhoud
- Richtlijn adviseert op basis van bestaande normen
- Richtlijn beschrijft aandachtspunten en geeft handvat maar geen

oplossingen

Werkprogramma – toepassing

Voor wie is de praktijkrichtlijn bruikbaar ?

• Operators
• Systeembeheer
• Informatie Technologie managers
• Gebouwbeheerders
• Adviesbureaus en bestekschrijvers
• Ontwerpers en installateurs

Kortom voor iedere onderneming of instelling



Wat is het doel van de praktijkrichtlijn ?

• Geeft aanwijzingen voor het classificeren van een computerruimte
of datacenter, op basis van drie criteria;
– Beschikbaarheid
– Beveiliging

Werkprogramma – toepassing

– Beveiliging
– Duurzaamheid

• Geeft handvatten om de vastgestelde classificatie te vertalen naar
een Programma van Eisen (PvE)

• Geeft generieke ontwerpprocedure
• Geeft testprocedures en testresultaten



Noodzaak van een praktijkrichtlijn

Duurzaam inkopen Meerjarenafspraak MJA3 KlimaatbeleidDuurzaam inkopen Meerjarenafspraak MJA3 Klimaatbeleid EUE, PUE, DcIe

Code of Conduct Efficiency modellen Energielabels



De structuur van de praktijkrichtlijn

Deel 1: Classificatie beschikbaarheid, beveiliging en duurzaamheid

Deel 2-1: Programma van Eisen – Algemene criteria
Deel 2-2: Programma van Eisen – Energievoorziening
Deel 2-3: Programma van Eisen – Klimaatbeheersing
Deel 2-4: Programma van Eisen – Bouwkundige voorzieningen
Deel 2-5: Programma van Eisen – Datacommunicatie

Concept 2010

Deel 2-5: Programma van Eisen – Datacommunicatie
Deel 2-6: Programma van Eisen – Beveiliging
Deel 2-7: Programma van Eisen – Bedrijfsvoering en operationele informatie

Deel 3-1: Bouwconstructie en installaties – Generieke ontwerpprocedure
Deel 3-2: Bouwconstructie en installaties – Testprocedures en methodieken/rapportages

Model Programma van Eisen
Model Rapport van Oplevering
Model Rapport van Onderhoud



Een stukje inzage.. definitie



Een stukje inzage.. classificeren



Een stukje inzage.. energieverdeling



Een stukje inzage.. klimaatbeheersing
3.1 Algemeen klimaatbeheersing 
3.2 Luchtcondities  
3.4.1 Temperatuur 
3.4.2 Luchtvochtigheid

Absoluut
Relatief

3.4.3 Luchtkwaliteit
Filtratie

3.4.4 Ventilatie
3.3 Koelprincipes 

3.2.1      Koude- en warme straat        
3.2.2 Afgesloten koude en warme straat 

3.2.3 In  rij koeling
3.2.4 Gesloten rack koeling
3.2.5 Down flow

3.2.6 Up flow 
3.2.7 Displacement
3.2.8 Processorkoeling 3.2.8 Processorkoeling 

3.2.9 Directe vrije luchtkoeling
3.2.10 Indirecte vrije luchtkoeling

Warmtewiel
Kruisstroomwisselaar

Adiabatische luchtkoeling
3.4 Koudeopwekking 

3.7.1 Koelmachines luchtgekoelde koude opwekking (DX)
3.7.2 Koelmachines watergekoeld koude opwekking

3.7.3 Bronkoeling/bodemopslag koude opwekking
3.7.4 Vrije koeling 
Adiabatische koeling

Koeltorens
Hybride koeltorens
Drogekoelers
Overig 

3.7.5 CRAC systemen
3.7.6.Diverse alternatieven
3.5 Koelmedia 
3.3.1 Koelmiddelen

Water en waterglycol
Lucht

3.3.2 Koudemiddelen
R22
R134A



Meer informatie?

www.nen.nl
Vakgebied ICT

Of bel J. Gadellaa (voorzitter NC 381888) tel. 030-2736228,

of bel A.E. van Bergeijk (secretaris) tel. 015 – 2690126



ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA) 2010



ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA) 2010

• De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven om te investeren in energiezuinige 
bedrijfsmiddelen en duurzame technieken. 

• De Energie investeringsaftrek (EIA) is een regeling waarbij  een ondernemer kan 
profiteren van een fiscaal voordeel op energiebesparende investeringen. 

• In 2010 is een budget beschikbaar van 150 miljoen euro.• In 2010 is een budget beschikbaar van 150 miljoen euro.

• Als een investering in aanmerking komt kan men 44% van de relevante 
investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en hoeft u hierdoor minder 
vennootschapsbelasting te betalen. 

• In 2010 levert de EIA uiteindelijk een netto-voordeel op van ongeveer 11% van
de investeringskosten�



Energiezuinige UPS (220912)

Bestemd voor:

• het verminderen van netvervuiling voor IT apparatuur en het leveren van elektriciteit bij  
elektriciteitsuitval. 
• de warmteverliezen van de UPS mogen niet groter zijn dan:

- bij vermogens kleiner dan of gelijk aan 10kW (klein): 8,0%- bij vermogens kleiner dan of gelijk aan 10kW (klein): 8,0%
- bij vermogens groter dan 10kW en kleiner dan of gelijk aan 80kW: 7,0%
- bij vermogens groter dan 80kW en kleiner dan of gelijk aan 250kW: 6,5%
- bij vermogens groter dan 250kW: 5%

en bestaande uit:
• - UPS
• - (eventueel) batterijen, batterij rack
• - (eventueel) vliegwiel
• - exclusief noodstroomopwekking.



PMC 40-, 10 – 40kW

PMC 12 N+1,

PMC 60, 10 – 60kW 

Marktsegmentatie Rittal UPS Solutions

Vermogen

PMC 120, 30 – 120kW,  

PMC 800, 60 – 240kW, tot max. 960kW

PMC 100, 10 – 100kW

PMC 200, 30 – 200kW, tot max. 800kW 



Wanneer is EIA interessant

Investering in
energiezuinig bedrijfsmiddel

Wordt de investering gedaan
door een BV, NV of VOF?

Ja

Ja

Nee

NeeIs de opdracht minder dan drie
maanden geleden verstrekt?

U komt in aanmerking 
voor de EIA-subsidie

Nee

Ja

Geen
aanknopingspunten

www.senternovem.nl/eia/eia_aanvragen/index.asp



3 rekenvoorbeelden:

Investering :

- 1 x 200kW UPS
- 5 x Moduul 40kW N+1
- 1 x Batterij rack
- 9 minuten autonomietijd

Totaal: € 95.000 netto



Kostenbesparing door energie-efficiënte UPS

PMC 200 UPS Type 2 UPS Type 3 UPS Type 5
Load in kW 120 120 120 120 120
Efficiency of UPS in % 95,0% 93,0% 91,0% 89,0%
Input power of UPS in kW 126,3 129,0 131,9 134,8
Power losses of UPS in kW 6,3 9,0 11,9 14,8
kW/h per year 55.326 79.123 103.965 129.924
Energy cost per kW/h 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 €
Cost for power losses without cooling 6.639,16 € 9.494,71 € 12.475,78 € 15.590,83 €
1/COP (coefficient of performance) for cooling 0,2 1.327,83 € 1.898,94 € 2.495,16 € 3.118,17 €
kW/h per year incl. cooling 66.392 94.947 124.758 155.908
Additional costs for energy incl. cooling 7.966,99 € 11.393,65 € 14.970,94 € 18.709,00 €

over 5 years 39.834,95 € 56.968,26 € 74.854,68 € 93.544,99 €

over 10 years 79.669,89 € 113.936,52 € 149.709,36 € 187.089,98 €
difference to PMC 200 over 10 years 34.266,62 € 70.039,47 € 107.420,08 €
 



U komt in aanmerking voor de EIA-subsidie

Producten :
- UPS systemen
- EC-ventilatoren

1 kW bespaard per jaar € 875,-

3

vol 2

vol 1

kW2  = kW1 x 



U komt in aanmerking voor de EIA-subsidie

Producten :
- Energiezuinige koelsystemen:
• Bij nieuwbouw geldt dat het energieverbruik van de koelinstallatie 

moet worden vergeleken met 'de standaard in de markt'.

• Bij een vervangingsinvestering mag je de vergelijken maken 
met het verbruik van de oude installatie. 
Hierbij mag je de vuistregel gebruiken dat elke geïnvesteerde
euro in de nieuwe apparatuur een jaarlijkse energiebesparing 
moet  opleveren van 2,3kWh (ten opzichte van de oude installatie).



U komt in aanmerking voor de EIA-subsidie

Nieuw:

Energie- of aardgastussenmeter (220908)

Bestemd voor: het onderbemeteren van het energieverbruik van processen,
en bestaande uit: tussenmeter voor het onderbemeteren van het verbruik op aardgas of 
elektriciteit of warmte of stoom of perslucht,  (eventueel) puls- of busuitgang op de meter. 

Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking
komt bedraagt € 3.000 per tussenmeter .



U komt in aanmerking voor de EIA-subsidie



U komt in aanmerking voor de EIA-subsidie



Vragen over subsidie aanvragen

www.senternovem.nl/eia/eia_aanvragen/index.asp
www.rittal.nlwww.rittal.nl
www.rimatrix5.nl
www.hezelburcht.nl



Dank u!
Elbert Raben

Product Manager IT-Solutions


